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* Ekipman ve elektrik sebekesi ile baglanti icin kablolama yaparken azami
dikkat gosteriniz. Yanhs bir baglanti veya elektrik kablolarinin giivenilir ol-
mayan bir sekilde baglanmasi cihaza zarar verebilir ve glivenliginizi tehli-
keye atabilir.

Not: Uretici ve satici firma cihazin bu kilavuzda aciklandigi kullanim sekli
disinda yanhs kurulum veya kullanimindan kaynaklanan hasarlardan so-
rumlu degildir.
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Ozellikler

Termostat vericisi

1- Programlanabilirlik: Programsiz

2- Olculebilen Sicakhk Aralgi: 0°C - 40°C (0.1°C 8lciim hassasiyeti)

3- Ayarlanabilen Sicaklik Araligi: 5°C - 35°C (0.5°C ¢alisma hassasiyeti)
4- Sicaklik Olctim Dogrulugu: + /- 1°C (20°C)

5- Gug Kaynagi: 2 x AAA 1.5V Alkalin Pil

6- YUk Derecesi: 6(2)A, 230V

7- Dusuk Pil Gostergesi: 2.7V'dan daha az oldugunda gorunttler “N” (yeni-
leyin)

8- Bekleme Akimi: 25uA, Aydinlatma Akimi: <5.5mA

9- Boyutlar: 120 x 77 x 28 mm
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Sicaklik nasil ayarlanir?

1- Sicakhgr artirmak icin kadrani saat yoninde cevirin ve ardindan onayla-
mak icin kadrana basin veya otomatik olarak onaylamak icin 5 saniye bek-
leyin.

2- Sicakhgi distirmek icin kadrani saat yonunun tersine cevirin ve ardin-
dan onaylamak icin kadrana basin veya otomatik olarak onaylamak icin 5
saniye bekleyin.

Sicakhk nasil kalibre edilir?

Sicaklik kalibrasyonu ayarina erismek icin kadran digmesini 5 saniye
basili tutun “CAL" (-3.0 + 3.0, derece arasi 0.5°C hassasiyet ile); istenen
degeri ayarlamak icin kadrani cevirin, ardindan onaylamak icin kadrana
basin.

Arka Isik
Arka 1sik, kadran ile herhangi bir islem yapildiginda yanar ve 15 saniye
boyunca islem yapilmazsa kapanacaktir.

Piller nasil degistirilir?
Ortalama pil dmrt 1 yildir, ancak arka 1sigin sik kullanimi bu stireyi
onemli 6lctide azaltabilir.

Kablolama
1(NQ), 2 (COM), 3 (NO)

3| NO 6(2)A
Tho LY
_— 1] NC 230VAC
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ISITMA
Kontrol edilecek cihazin iki baglanti kablosunu 3 (NO) ve 2 (COM) role-
nin acik terminallerine baglayin.

SOGUTMA
Kontrol edilecek iki baglanti kablosunu 2 (COM) ve 1 (NC) rolenin kapall
terminallerine baglayin.

- Elektrik carpmasini 6nlemek icin montaj islemi tamamlandiginda i
kapadi yerine takin.

Cihaz, bir profesyonel teknisyen tarafindan kurulmali ve baglanma-
lidir. Termostati herhangi bir i1sitma veya sogutma cihazina baglarken
daima ureticinin talimatlarina uyun.

1, 2 veya 3 numarali terminallerde gériinen voltaj yalnizca kontrol edilen
sisteme baghdir, bu nedenle telin boyutlari cihazin tipine gore belirlenir.
Telin uzunlugunun 6nemi yoktur.

Calisma Modu

Sistem calisma modu anahtarina erismek icin cevirme diigmesine 5
saniye basili tutun, ardindan asagidakiler arasinda farkli bir mod se¢mek
icin kadrani gevirin:

ISITMA: Kadrani cevirerek sicakligi ayarlayin.

SOGUTMA: Kadrani cevirerek sicakligi ayarlayin.

KAPALI (Donmayi Onleme): Oda sicakligi 7°C' nin altina dustiginde isit-
maya baslar.

Calisma modunu onaylamak icin kadrana tekrar basin veya ayari otoma-
tik olarak onaylamak icin 10 saniye bekleyin.
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Merkezi Turgut Reis Mah. Mithatpasa Cad. No: 273 A Konak / iZMiR -
TURKIYE adresinde olan OZMAK ISITMA SOGUTMA ANONIM SIRKETI
asagida adi ve 6zellikleri verilen CE ile isaretlenmis triniin, belirtilen

direktif hikimlerini kapsadigini beyan eder.

Uyumlu Direktifler:
Telsiz ve Telekomiinikasyon Terminal Ekipmanlari Yonetmeligi
EN60730-1:2016, EN 60730-2-9:2010, EN60730-1:2016

Ek Bilgi: Bahsi gecen tiriin on/off gikisi olan kombilerle birlikte
kullanilabilir ve direktiflere uyumluluk yalnizca triinii kapsar. 0ZMAK
ISITMA ve SOGUTMA A.S., sistemin tamaminin direktiflere uyumlulu-
gundan sorumlu degildir. Onayimiz alinmadan rin tGzerinde degisik-

lik yapildiginda bu beyan gecerli degildir.
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GARANTI SARTLARI
1-Cihazlar ve aparatlarin garanti stresi fatura tarihin-

den itibaren baslar ve Uretim hatalarina karsi 5 yil ga-

rantilidir.

2-Cihazlar ve aparatlar firmamizda calisir durumda
musteriye teslim edilir. Yerinde devreye almak servis
Ucretine tabidir.

3-Garanti dahili kapsaminda bulunan cihazlar ve
aparatlarin onarimi, firmamizin anlasmalh oldugu
tasima sirketi ile gonderilmesi sonucu firmamizda
gerceklestirilir. Yerinde servislerde, servis personeli-
nin ulasim, konaklama gideri misteriye aittir. Yolda
gecen mesai stresi bedeli servis Ucretine eklenerek
tahsilati pesin yapilr.

4-Cihazlar ve aparatlarin bakimi firmamizda yapilir.
Cihazlar ve aparatlarin bakim icin firmamiza gelis-gi-
dis ulasim ve tasima Ucretleri musteriye aittir.
5-Garanti stiresi devam eden cihazlar ve aparatlarin

arnzalanmasi durumunda, arizanin musteri ya da Ure-

tici hatasindan kaynaklanip kaynaklanmadigi firma-
mizda test edilir, firmamizin dlizenleyecedi raporla
bildirilir.

6-Garanti stiresi devam eden cihazlar ve aparatlarin
Uretici kaynaklr hatalarinin tespiti durumunda, mus-

14-Cihazlar ve aparatlarin nakliyesi esnasinda mey-
dana gelebilecek hasarlar garanti kapsami disindadir.
Musteri isterse nakliye sigortasi yaptirabilir.
15-Sebeke geriliminden / hatali elektrik tesisatindan
kaynaklanan hasarlar garanti kapsami disindadir.
16-Yangin, sel, deprem vs. gibi miicbir sebeplerden
kaynaklanan arizalarda cihazlar ve aparatlar garanti
kapsami disindadir. 17-Cihazlarin ve aparatlarin
butiin parcalari dahil olmak tGizere tamami firmami-
zin garantisi kapsamindadir.

18-Cihazlar ve aparatlarin garanti siresi icerisinde
arzalanmasi durumunda, tamirde gegen siire garan-
ti stiresine eklenir. Malin tamir stresi 20 is guintna
gecmez. Bu slire, mala iliskin arizanin servis istasyo-
nuna, servis istasyonunun olmamasi durumunda,
malin saticisi, bayii, acentesi, temsilciligi, ithalatgis
veya imalatgisi - Ureticisinden birine bildirim tarihin-
den itibaren baslar. Tiketici ariza bildirimini; telefon,
faks, e-posta, iadeli taahhttli mektup veya benzeri
bir yolla yapmasi mimkiindur. Ancak, uyusmazhk
halinde ispat yukimlalugu tiketiciye aittir. Malin ari-
zasinin 20 is gunu icerisinde giderilmemesi halinde,
imalatgi-tretici veya ithalatci; malin tamiri tamamla-
nincaya kadar, benzer 6zelliklere sahip baska bir mali

teri degisim talebinde bulunabilir veya trlin bedelinituketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir.

asmadigi takdirde, cihazlar ve aparatlarin onarim
masraflarinin tamamen Uretici tarafindan karsilana-
rak onarilmasini isteyebilir.

7-Garanti stiresi devam eden cihazlar ve aparatlarin
hatalarinin musteri kaynakl olmasi tespiti durumun-
da, tim masraflar musteriye aittir.

8-Musteri, garanti siresinin basladigi tarihten itiba-
ren cihazlar ve aparatlarda bulunan ayiplardan ha-
berdar oldugunu belirtmezse veya haberdar olmasi-
nin beklendigi durumlarda 6. Maddeden yararlana-
maz.

9-Cihazlar ve aparatlarin kullanim kilavuzunda yer
alan hususlara aykiri kullanilmasindan kaynaklanan
anzalar garanti kapsami disindadr.

10-Cihazlar ve aparatlari, musteri tarafindan darp
edilir, kirihr veya cizilirse garanti kapsami disindadir.
11-Uretici firmanin onayi olmadan, baska marka ve
modellere ait cihazlar ve aparatlarin kullanilmasi
sonucu olusan hasarlar garanti kapsami disindadir.
12-Pil akmasi ve asidik / rutubetli ortamlarda calisip
paslanma, oksitlenme ve sivi temasindan dolayi olu-
sacak hatalar garanti kapsami disindadir.

13-UrGintin uzun siire (15 glinden fazla) kullanilmadi-

g1 durumlarda pilleri ¢cikariniz. Aksi halde olusacak
arizalar garanti kapsami disindadr.

19-Tuketicinin onarm hakkini kullanmasina ragmen
malin;

-Tuketiciye teslim edildigi tarihten itibaren garanti
suresi icinde kalmak kaydiyla, bir yil icerisinde en az
dort defa veya imalatci-Uretici ve/veya ithalatgi tara-
findan belirlenen garanti stiresi icerisinde alti defa
arizalanmasinin yani sira, bu arizalarin maldan yarar-
lanamamayi strekli kilmasi,

-Tamiri icin gereken azami stirenin asilmasi,
-Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunun
mevcut olmamasi halinde sirasiyla saticisi, bayii,
acentesi, temsilciligi, ithalatcisi veya imalatgi - Greti-
cisinden birisinin diizenleyecegi raporla arizanin ta-
mirinin mimkin bulunmadiginin belirlenmesi duru-
munda bedel iadesi veya ayip oranda bedel indirimi
talep edebilir.

20-Mdsteri, sikayet ve itiraz basvurularini tiketici
mahkemelerine veya tuketici hakem heyetlerine ya-
pabilir.

21-Garanti belgesi, garanti stiresi boyunca musteri
tarafindan saklanmalidir. Belgenin kaybolmasi duru-
munda ikinci bir belge verilmez. Kaybolmasi duru-
munda cihazlar ve aparatlarin onarim ve degisimleri
Ucreti karsihginda yapilacaktir.
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GARANTI BELGESI

Ithalat¢i Firma

Unvani: Ozmak Isitma Sogutma Anonim Sirketi

Adresi: Turgut Reis Mah. Mithatpasa Cad. No: 273 A Konak / iZMiR
Telefonu: +90-(232) 445 29 20 - 441 44 75

Whatsapp Destek Hatti: +90-(530) 259 04 07

Web Sitesi: www.infernoodatermostati.com

Yetkilinin imzasi:

Firmanin Kasesi: GZMAK ISIT _

Uraniin TUfgut RG,'S 0 L ' € 2K ¥
Cinsi: Dijital Oda Termostati Konat Mah. 2Py TI

Markasi: inferno

Modeli: ST2401

Garanti Suresi: 2 Yl

Azami Tamir Stresi: 20 Gun
Bandrol ve Seri No:

2 £ 5
L YO 75077 gg
N&: 6762¢ 77@0936395@@1

Satici Firmanin

Unvani: Ozmak Isitma Sogutma Anonim Sirketi

Adresi: Turgut Reis Mah. Mithatpasa Cad. No: 273 A Konak / iZMIR
Telefonu: +90-(232) 445 29 20 - 441 44 75

Whatsapp Destek Hatti: +90-(530) 259 04 07

Web Sitesi: www.infernoodatermostati.com

Uriiniin ,
Cinsi: Dijital Oda Termostati . GUTMA
Markasi: inferno HZMAK ISIT v Ti
Modeli: ST2401 ANONIY o: 273 AJA
Garanti Suresi: 2 YII sthalpBs Loy 20
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