SIEMENS

@ Kullanim talimatlar RDE100..

RDE100.. — Bu termostat, istediginiz zamanda ideal oda sicaklifsi ayarlamaniza olanak verir. Ozel intiyagianniz
ayarlayabilmenize olanak veren baz anahariama modeller bulunmalkiadir.

1. Ekran
Pil dedistirme gistergesi
{Yalnizca pil fle galisan DRI Zamangostergesi
modelierde)
e Saban: 12-saat format

Donma Koruma aktf pm E:rgime:t?n sonra: 12-saat
Otomatlk zamaniayic)
modu ﬁ Cnay
Comatik zamanlayic AR
program izlemek ve *‘F :mg:mt birimiyle oda
ayariamak

Celsius birimivle oda
Konfor modo L s i iy
Ekonomi modu 6] Tus Kilidi Aktif

Oda sicakhadn, ayar
kg o sicakhgi vb. gostergesi
Dig girls aktif B istmaacik
Kalici ayar sicaklik 1239561 Haftamn giinler

1= Pazarlesi. ¥ = Pazar
Z0n ve tanh ayarlama —  Zaman Cizelgesi

Tatil modu ayarlan H Mevcut oda sicaklif

2. Gahgma modu degistirme (mode)

3. Ayar (set) — o i o
~ ) -y
R R W —
5. Deder diisiirmae

6. Deder arttirma

7. Pil yatagn \

Zamani ve gilinii ayarlamak ister misiniz?

set Agadidaki adimian lakip ediniz;
ok = satfusuna basinve (& tusunu seginiz.
nr « ok Wwsuna basin ve zaman yanip sdnmeye basglayacaktir

% » ¥ ve—tuslanyla zamani ayaraymnic
mode | «  Onaylamak igin ok tusuna basinz
= Haftanin gunlan yanip sonecektir istenen gund + ve — fuglanna basarak seginiz.
*  Degerleri kaydetmek icin ok tuguna basmiz.
= Cikmak igin mode tusuna basin ya da bir sure sonra otomatik olarak gikacaktir.

Tuslan kilitlemek ister misiniz?

mode 7 saniye huyunv;-an mode tusuna basili utunuz. Bu islem tus kilidini aktive eder. Aymisini tus Kilidinl gozmek igin de
kullaminiz. Tuslar kilitlyken cihaz normal caligmasinag devam eder fakat tus kilidi pizllene Kadar herhangi bir dedisiklik
vapilamaz
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Odalanimiz cok sicak ya da soguk mu?

Tatil modunu ayarlamak ister misiniz?

-

ok
set
mode

Bu tuslara basarak oda ayar sicakhgim 0.5 °C /1 °F
derece arttirabilir va da disirebilirsini:. Asagidaki
adimlan takip ediniz:

= +yada— tuslanna basarak gegici olarak ayar
degerini ayarlayiniz. Ayarlar caligma modu
degistirldidinde sifirfarr.

»  Dederl kaydetmak igin bir sure bekleyebilirsiniz
ya da hemen kaydetmeak igin ok, set va da mode
tusuna basabilirsiniz.

+  Sicaklik ayar degerini kalici olarak, parametreler
ayarlayarak degistirebilirsiniz. Parametre

ayarlanndan ayar dederini kilitleyebilirsiniz.

Cahsma modunu dedistirmek ister misiniz?

mode

| gikigim otomatik olarak aktive eder ﬁ

Termostat, konfor modunu ve ekonomi modunu.
Manuel olarak mode tusuna basimas ile caligma
modlan arasinda gecis yapilr.

'ﬂe Konfor medu Konfor avar dederinin (20 *C) kalicr
secimidin{24 h). Konfor sicaklidini higbir zaman
programina bagh kalmaksioin devam etiirmek
istediginizde bu modu seginiz, kullanim siresi
boyunca Konfor modu kullanilir.

':g Ekonomi Ekenomi ayar degerinin (16 °C) kalic
secimidir (24 h).Ekonomi sicakligine highir zaman
programina bagh kalmaksizin devam ettirmek
istedifinizde bu modu seciniz. Kullanimda olmadiginiz
siirece Ekonomi modu kullanilir, Omegin gece.

n{-.r'[:?n Otomatik Zamanlayic: modu Konfor, Ekonomi

v.b. calisma modlannin zamanlayict ayarlama ayarna
gore otomatik olarak degistinlabilmesidir,

NOT:
(1) Donma koruma arka pianda devami alisarak
donmaya kargi koruma sadlar, Fonkiyon akif

oldugunda, ekranda ® kenu goralir. Donma konima
fanksiyonu oda sicakhdl 5 °C ye digerse, 1sima

sat

ok
+

mode

Kalici sicakhk ayarini degistirmek ister misiniz?

set
ok
+

mode

= setlusuna basinz ve @ sembolinl seginiz.

=  Onaylamak igin ok tusuna basmiz.

s  Bir gcalisma modu secmek igin mode tuguna
basimz. (Konfor, Ekanomi)

= Ayarlan kalic olarak degistirmek igin + va da —
tusuna basiniz

= Onaylamak igin ok tusuna basiniz.

s« Cikmak iginmode tusuna basiniz, yva da otomatik
olarak gikmasi igin bir sure bekleyiniz.

| degerini 5 °C den en disiik kilith ayar degerine kadar

Tatil modunda, bulunmadiginiz sure boyunca

termostatinizi sabit bir sicaklik dederinde calismasin

saglayabilirsiniz.

+ set tuguna basin ve 0o ikonunu segin.

= Onaylamak icin ok tusuna basiniz.

+« +ve—luslanna basarak ayar sicakhdim
ayarlayiniz,

« Onaylamak igin ok fusuna basiniz.

+ Daha sonra tatilde olaca@iniz gin numaralanni

+ or— tuslarina basarak ayarayiniz.
{MNok: 0 = Tafil modu OFF)

+ Deden kaydatmek igin ok tusuna basiniz.

= Bir kez Tatil modu active edidiginde kalan giinler |
akranda gorilacektr, |

Not: Tatil modu galisirken mode tusuna basarsaniz,
dzellik kapanacak ve I ikonu kaybolacaktr.

Egder konfor ve ekonomi ayar degerlerinin her ikisi de
kilitliyse, kilitl olan en dison ayar dederi, Tatil
modunun ayar éeder olarak segilir. Avar sicaklik

secebilirsiniz.

Kendi zaman programinizi clusturmak ister

misiniz?

Segenek 1: Farkh giin segimi icin zaman programi (P11=0)

i sat

Not: Bu kalic! ayar sicakhd, otomastik zaman modu
stresince kullanihr.

" Konfordan uzaklasmadan Enerji tasarrufu
yapmak
» |siima dénemi boyunca otomastik zamanlayict modu seginiz

ve avde normal ahgkanliklanmza gore zaman programin
ayarlayiniz.

+  Kullamm digi donemierinizde ve yaz stresi boyunca eknomi
modu ya da tatil moduny seginiz.

| 3) Pazartesi (1) ginu igin zaman programi gardlar,
| 4) Gln segmek igin + ve — tuslanna

Guon igensinde her 15 dakika igin Konfor va da
Ekonomi modunu secebilirsiniz. Zaman Cizelgesi
segilen gun iginde szat 0:00 dan 24:00 e galisma
modlanmn ayarlamaniz) saglar.

Ornedin;

& o

L <..'__L3' o
=
4] L] 18 24

(@) Garanen bolim: Konfor sicakhidimn kentrold

(@ Goniimeyen béiin: Ekonomi sicaklidinin
kontrold
Bir kez avariar kaydedildiginde, Otomatik zaman
Modu aklif oldugunda sure boyunca calisma modlan
arasinda gegis ctomatik olarak defigir,

Asafidaki adimlan takip ediniz:

1} =et tusuna basmiz ve E;.:L samboling segniz.
2} Onaylamak wpn ok fusuna basiniz,

basiniz.Pazartesi den{1) Pazar a(7).

5) Secilen taribleki zaman programen onaylamak igin
ok tuguna basmiz, :

Programiama adimlan boyunca;
6] Bir caligma modu segmek igin mode tusuna 9

basmiz { Konfor, Ekonomi) ya da
71 Yukarda secilen mod igin 15 dakikalik adimtarla
+ ve — tuslarna basarak ayar yapiniz.

8) Yukaridaki program onaylamak igin ok tusuna
basiniz.

9) Efer istenlyorsa kalan diger glnler igin 4-3
adimlarini tekrar ediniz. Aksi haide,

10) mode Tusuna basiniz ya da otomastk olarak |
gikmak igin bir sire bekleyiniz I
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Secenek 2: Ayni glin segimi igin zaman program (P11=1)

Segenek 3; 5-2 giin segimi Igin Zaman programi(P11=2)

sat Haftamin tim g!]n_le_rirﬁ aymi anda set Tek seferde Pazaresi-Cuma ginlerini va da
ok programiayabifirsiniz. ok Cumartesi-Fazar glinlerini ayarlayabilirsiniz.
4 Omedin: T Crnagin:
W @ @ s @ @
mode | ‘l mode | T
— — j=o ]
= e el p—————— L = e
0 B 12 1B 24 0 G T2 18 24
@ Gériinen baltim: Konfor sicakhginin kentrold () Gorinen bilimkonfor sicaklidl kontrald
2 Gértlimeyen bolim: Ekonomi sicakiiginin kontroll @ Goriimeayen béllim: Ekonomi sicaklii kontroli

Asadidaki adimlan takip ediniz; | AgaQidaki adimlan takip ediniz:

1 (P11=1) parametresini ayarayniz. Litlen | | 1 (P11=2) paramelresini ayarlayiniz. Litfen
"Parametre ayarlanini dedistirmek ister misiniz?" "Parametre ayarlanni degistirmek ister misiniz?®
bélimiin takip ediniz. béldmini takip ediniz

2 set tusuna basmiz ve Qu semboliin seginiz. 2) set usuna basiniz ve ,Qn sambolini seginiz.

3) Onaylamak icin ok tusuna basiniz. 3) Onayiamak igin ok tusuna basiniz.

4) Pazartesi{1) den Pazar(7) @ zaman programi 4) Pazartesi{1) den Cuma(S) ya zaman programi
abelilr, gorilir.

5) Segilen zaman programini onaytamak igin ok 5) Pazartesi (1)-Cuma(5) ya da Cumartesi()-Pazar(7)
tusuna basinz, danamlarini segmek igin + ya da— tuglanna

basiniz.

Programlama adimlan boyunca: 6) Segilen zaman pregramin onaylamak igin ok

: R : tusuna basiniz.
6} Bir gabgma modu secmek igin (Kenfor, Ekonomi)
@ mode fuguna basiniz ya da Zd
71 ¥ukarda secilen mod igin 15 dakikalik adimiarla + :;c;gmnlllama ad:’nlan hn;}r:n.ca{:mf e
Sy ir galigma modu secmek igin ar, Mo}
ve — tuglarna basarak ayar yapiniz. @ mode tusuna basiniz ya da

B} Yukaridaki programi onaylamak igin ok wsuna €) Yukarda segilen mod igin 15 dakikalik adimiarta +
basiniz. ve — tuslanna basarak ayar yapiniz.

9} mode Tusuna basiniz Fa da otomastik olarak ;
gikmak igin bir stire bekleyiniz, 8} Yukandaki programi onaylamak igin ok tusuna

basiniz.
10) Eger isteniyorsa kalan diger giinler igin 5-2
adimlanini tekrar ediniz, Aksi halde,
11) mode Tusuna basinz yva da otomastik olarak
gikmak igin bir stre bekleyiniz.
7 Giinliik Zaman Programi Fabrika Ayarlan
Default | Gin | Konfor Madu Ekonomi Modu
|deger o yaci) 6:00-8:00 hr  |22:00— 6:00 hr
= Cuma (5) _ 17:00 — 22:00 hr S;U‘:'Z_I-_u 17:00 hr
| Sa (6] —3u(T) T00—2200hr | 22:00 —7:00 hr
Ekranda { 1 sembeoli mi goriiliiyor?
Yalnizca pil ile galigan versiyon igin
Filler zayifladifinda 1 sembold gérlldr, 2 yeni alkalin Al tipi
pil ile degistiriniz. Agagidaki adimlan takip ediniz:
« 2 yeni alkalin AAA tipi pil alinez,
« Pl tutucuyy ve ardindan pillen gikanniz ve 1.5 daklika
icerisinde yveni pilleri yerlestirarak pil tutucuyu kapatiniz,
= Ceyre gereksinimlerine uyum igin, bitik pillerin dogru atiklarla
atildidina emin olunuz.
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Parametreleri degistirmek ister misiniz?

Parameter list

+ - + ve— tuslanna ayni ia 5 sn. Boyunca Parameater | Agiklama Ayar arahi {default)
no.
basimz e —
= 2 gy | P01 Zaman formaat) 1= 24:00 (default)
ak = Ve ekranda "PO1" parametresi gorilecektir. 5 = 4900 AMEM
mode « +va—wglan e ayarlamak istediginiz P02 “C yada °F secimi ="C (default)
parametreye ulasir, ok butonu ile de ' 2="F
sagabilirsiniz. BO3 Standard sicaklik ™1 = oda s:caklg
»  Gerekli paramstraleri + ve — tuslan lle seciniz Elaga o f:“f“"] ”
ve ok e basarak onaylayinz = s SRl
N PO4 TSicaklik sansatrl E T
=  Ayariamilan dedereri kaydatmau_:lﬂn cikmak igin kalibrasyonu Adim 0.5 "C
mede tuguna basiniz. Degerleri kaydetmek ve (-B...6 "F, &dm 1 °F)
ana ekrana dénmek Igin bir sure bekleyiniz. Hra il
Defauli: D °C
PO6 Konfar ayar sicakhik | 0= OFF (default
wilidi 1= 0N 2 ayarlanan
sicakhifa gore kilitl
PO& Ekonomi ayar 0 = OFF (dafault)
sicakhidi 1= 0N = ayaranan
sicakhga gora kilitl
P4 [kaz ses| 0=0FF
1= DN (default)
P10 Denma Koruma 0= OFF {default)
Fonksiyonu 120N
| ikonunun ekranda
| gériimesi
T Clornastik 0 = individual Days
zamanlayici igin (default)
Zaman program tip 1= Tiim Hafta gineri
2 = Hafta igiiHalta Sonu
P12 Peryodik pompa 0 = OFF {default)
galismasi 1=0N
P14 X1 harici girigi 0 = nput yok
{sadece RDE100.1 1 = Dig san=ér
i) 2 = Digital Input
P15 Sicakhk kisitlama 0 = QOFF {default) +
{=adece RDE100.1 1=0N
igin
Fi6 Yarden isitmada 35,60 °C, adm' 1°C
Mﬁ:ﬂk'i: > B5___140°F, adsm 1°F
FImramast (sacace ,
ROE100.1 igin) Default: 55 °C
_£1'f Kapi Kantag) dzalligi | 0 = Nomalde agik
= { yalnizca RDE kontak {default)
100.7 igin ) 1 = Mommalde kapal)
kontak
P2 Kapasitif butonlznn 0.2=0253
algn tarama sikhig! 05=05%
{sadace RDEIO0.1 1.0= 1.0 s (defaulf)
: Daha sik alg:
taramasi, daha kisa
pil Bmrine neden
olacaktr
Pzz Fabrika ayariara gen | 0= OFF (def-auir:-
dén 1 =yiikle
PZ3 Yazilhim varsiyon Ayar mimkiin dedildir.
bilgisi
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